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1. About this manual
The "cegard/Smart Installation and Operation Manual" with 
metric and US measurements is the original version.

The version number is printed at the bottom of each page.

1.1 Measurements
Measurements are, if not stated otherwise, given in mm 
(non-bracketed numbers) and inches (numbers in brackets).

1.2 Related documents
001 268en  Datasheet
117 543 CE / UKCA certificate cegard/Smart 2D 
 Light Curtain
117 203 Installation guide cegard/Smart

1.3 CEDES headquarters
CEDES AG
Science Park
CH-7302 Landquart
Switzerland

1.4 List of abbreviations
Abbr. Description
ESD Electrostatic discharge

PCB Printed circuit boards

Tx Transmitter edge
REMARK: In the manual, for the expression 
transmitter - emitter is used.

Rx Receiver edge

NA North America

EU European Union

CEDES AG reserves the right to modify or change technical data without prior notice.
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2. Safety information

The cegard/Smart was developed and manufactured using 
state-of-the-art systems and technologies. However, injury 
and damage to the sensor can still occur.

To ensure safe conditions:
 � Read all enclosed instructions and information.
 � Follow the instructions given in this manual carefully.
 � Observe all warnings included in the documentation 

and attached to the sensor.
 � Do not use the sensor, controller or cables if any of 

these items has been damaged.
 � Keep the instruction manual on site.

The cegard/Smart shall only be installed by authorized and 
fully trained personnel! The installer or system integrator is 
fully responsible for the safe integration of the sensor. It is 
the sole responsibility of the planner and/or installer and/
or buyer to ensure that this product is used according to 
all applicable standards, laws and regulations in order to 
ensure safe operation of the whole application. 

Any alterations to the device by the buyer, installer or user 
may result in unsafe operating conditions. CEDES is not 
responsible for any liability or warranty claim that results 
from such manipulation. 

Failure to follow instructions given in this manual may 
cause customer complaints, serious call backs, damage, 
injury or death.

2.1 Non-intended use
The cegard/Smart must not be used for:
• Protection of dangerous machine such as presses
• Equipment in explosive atmospheres
• Equipment in radioactive environments
• Outside the specified environments

Use only specific and approved safety devices for such 
applications, otherwise serious injury or death or damage 
to property may occur!

2.2 Intended use
The cegard/Smart control unit and the cegard/Smart light 
curtain are the components that make up a cegard/Smart 
system. The cegard/Smart system is intended to be used in 
elevator applications to detect the presence of persons or 
objects between the elevator doors. All other applications 
must be approved by CEDES.

3. Symbols, safety messages

3.1 Safety messages categories

Warning of serious health risks

WARNING
Serious health risks

Highlights critical information for the safe use 
of the sensor. Disregarding these warnings 
can result in serious injury or death.

 � Follow the measures highlighted by the 
triangle-shaped arrows

 � Consult the safety information in Chapter 
2 of this manual

Caution of possible health risk

CAUTION
Possible health risks

Highlights critical information for the safe use 
of the sensor. Disregarding these warnings 
can result in injury.

 � Follow the measures highlighted by the 
triangle-shaped arrows

 � Consult the safety information in Chapter 
2 of this manual

Notice of damage risk

NOTICE
Risk of damage

Disregarding these notices can lead to 
damage to the sensor, the door controller  
and/or other devices.

 � Follow the measures highlighted by the 
triangle-shaped arrows

Symbol Meaning
 �  Single instruction or measures in no 

particular order

1.  

2.  

3.  

Sequenced instructions

•  List, in no order of importance

à Reference to a chapter, illustration or 
table within this document

Important Important information for the correct use 
of the sensor

IMPORTANT
READ BEFORE INSTALLATION!
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4. Introduction cegard/Smart
The cegard/Smart provides an elevator door protection 
solution that complies with the requirements for 
• a protective light curtain device according to the 

requirements of EN 81-20 (2020) and for 
• reopening device(s) for Power-Operated Horizontally 

Sliding Doors and Gates according to the requirements 
of ASME A17.1-2016 / CSA B44:16 and earlier 
versions of the Safety Code for Elevators and 
Escalators

when installed in compliance with these operating 
instructions.

The cegard/Smart consists of:
• A cegard/Smart control unit and
• a cegard/Smart light curtain to detect persons or 

objects between the elevator doors.

The cegard/Smart is designed for and can be used in 
center-opening as well as left- or right-side opening 
elevator door applications. It is most suitable for dynamic 
light curtain installations (light curtain edges are installed 
close to the front of the moving door wings or panels). 
The cegard/Smart can be used in static light curtain 
installations, but not all IoT features / data will be available.

The cegard/Smart control unit:
• Performs continuous testing of the cegard/Smart light 

curtain.
• Monitors the cegard/Smart connected sensors e.g., 

light curtain and 
• provides a single output that represents the state of 

the cegard/Smart system to elevator control.
• Provides 4G/LTE connectivity.

This document contains the technical specifications of the 
cegard/Smart light curtain and the cegard/Smart control 
unit and their installation procedure.

The cegard/Smart control unit tests the function as well 
as detects the signals from the light curtain. Depending 
on an internal sequencing, the cegard/Smart control unit 
either holds the door open, allows it to reverse or allows 
it to close.

For correct function, only system components described in 
this document shall be used.

WARNING

Door protection systems, such as the cegard/
Smart, do not provide absolute safety for 
elevator passengers passing through the 
doorway. They cannot be used as failsafe 
devices of the door mechanism. This safety 
function must be provided by a fail-safe force 
and a kinetic energy limiter in the door drive.

4.1 Overview cegard/Smart
The Figure 1 shows the principal of the cegard/Smart 
architecture. The cegard/Smart emitter (Tx) and the receiver 
(Rx) are connected to the cegard/Smart control unit.

Elevator
controller 4G / LTE

cegard/Smart
control unit
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Figure 1: Principal cegard/Smart architecture

The following chapters provide a description for following 
components:
• cegard/Smart control unit: See Chapter 5
• cegard/Smart light curtain: See Chapter 6

4.2 cegard/Smart installation overview
The installation of cegard/Smart should follow the following 
steps:

1. Light curtain installation: See Chapter 6.6

2. Control unit installation: See Chapter 5.5

3. Onboarding procedure: See Chapter 5.4

4. Power-up, test and diagnostic: See Chapter 6.12 and 
Chapter 6.13

5. cegard/Smart control unit

5.1 Overview
The cegard/Smart control unit communicates with the 
cegard/Smart emitter and the receiver. It provides a signal 
to the elevator control that indicates when the elevator door 
can be closed. It provides 4G/LTE connectivity. The cegard/
Smart control unit regularly monitors the cegard/Smart 
components. If a cegard/Smart emitter or receiver fails, the 
cegard/Smart control unit sets the output relay to hold the 
door open and indicates a fault has occurred (see Chapter 
5.11).
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There are multiple variants of the cegard/Smart controller, 
including:
• cegard/Smart NA for 4G/LTE application in North 

America
• cegard/Smart EU for 4G/LTE application in Europe

The cegard/Smart control unit includes a relay output.

Figure 2: The cegard/Smart controll unit for North America

Figure 3: The cegard/Smart controll unit for the EU

Figure 4: Inside view

5.2 Features
• Relay output for door control
• Wide supply voltage range version for modernization
• 4G/LTE connectivity with SIM-Card; Onboarding 

required to activate the connectivity
• Data buffering (no permanent 4G/LTE connection 

required)

5.3 Safety instructions

WARNING

 � Switch off main power to the elevator control system 
and mark clearly that the elevator is out of service.

 � Do not mount the cegard/Smart control unit on the 
moving door panel.

 � Follow all applicable safety measures.
 � Make sure that your installation complies with all 

applicable regulations and safety measures.
 � Avoid any damage to the cegard/Smart control unit
 � Observe the ESD protection protocol when during 

installation.
 � Do not drill additional holes into the PCB
 � Do not touch the PCB during operation.
 � To avoid mechanical stress to the PCB, plug/unplug 

the connectors only when the PCB is mounted to box.
 � Use only appropriate connections to the cegard/

Smart control unit.
 � For North America, all connections requiring  

42 Volts or greater must be wired through Greenfield 
tubing and fittings. Disconnect power before opening 
the control unit to prevent electrical shock. Do not 
remove any inside electronics.

 � It is prohibited to make any changes to the cegard/
Smart control unit itself.

 � Only the CEDES cegard/Smart light curtain can be 
connected to a cegard/Smart control unit.

 � Connection cord with length exceeding 2 m (6.56 ft.) 
shall be protected in a raceway.

5.4 Onboarding of cegard/Smart control unit
To have access to the cloud via 4G/LTE the cegard/Smart 
control unit must be onboarded. The onboarding should 
be done when the unit is first powered up on site. If the 
cegard/Smart control unit is powered before onboarding, 
please repower the box again after the onboarding process 
has been completed.

Please scan the following link to start the 
onboarding procedure:
During onboarding you will be prompted 
for the QR-code containing the unique 
ID number of the cegard/Smart device, 
which can be found on the ID number 
label.

Figure 5: QR code for the onboarding process

Figure 6: Example ID number label

The output of the control unit to the elevator control can 
be used even when the onboarding process is not started 
or completed.
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5.5 Installation
 � The cegard/Smart control unit must be mounted in a horizontal position on a flat surface on the elevator car top. The 

system contains two magnetic strips on the bottom side of the box. Remove the protective film on the magnetic strips 
and place the control unit on the elevator cabin roof top. Clean the installation area for the magnets to provide best 
stability

 � The cegard/Smart control unit includes M8 6-pin connector cables for connection of the cegard/Smart light curtain 
emitter and receiver.  

 � The cegard/Smart control unit has two additional holes with grommets.  
For Europe:  
• One hole is to guide the relay output cable through. This hole has a diameter of 6.4 mm with a through hole. 

grommet for cables with a diameter of up to 4 mm.
• The other hole is to connect the power supply to the PCB. This hole has a diameter of 22.2 mm and has a blind 

stopper on it. In this case, the cable can be pushed through the stopper directly.
 For North America:

• The cegard/Smart controller is rated 100-240 VAC  supply voltage.  The power supply wiring must therefore 
be connected to the cegard/Smart controller using a UL/CSA approved Greenfield Fitting. In this case, 
remove the 22.2 mm (0.87 in) stopper and use a code-compliant connection means in accordance with  
ASME A17.1 / CSA B44 requirements.

• If interface wiring (e.g., connection of the relay to the door drive), is also greater than 42 Volts, that wiring 
must be connected the same means as described in the previous bullet point (e.g., using a UL/CSA approved 
Greenfield Fitting).

• See Figure 8 for a sample installation of a Greenfield fitting with flexible metal conduit. 

WARNING - FOR NORTH AMERICA

 � Remove the blind stopper and connect a UL/CSA approved Greenfield fitting. Power shall be routed 
through the Greenfield fitting and e.g., flexible metal conduit (see Figure 8 for example installation).

 � Both cables must be connected to the 6-pole orange connector according to the wiring diagram (see Chapter Figure 
7 and Chapter Figure 9).

 � Supply power and relay output are connected to the cegard/Smart controller using a six-pole orange terminal block 
(Type: WAGO 231-306/026-000).
• Power supply connection (100-240 VAC) uses the left-most three poles on the connector [Physical Earth / 

Ground (PE), Neutral (N) and Line Voltage (L)]. 
• Relay connection uses the right-most three poles on the connector.

 � Use the Normally-Open contact (NO) and Common (COM) if the application requires an electrical signal when there no 
person(s) or object(s) has been are detected (signal enables closing of the doors); or,

 � use the Normally-Closed contact (NC) and Common (COM) when the application requires an electrical signal if there is 
no power, or when a person or object has been detected (signal causes the doors to reopen or holds the doors open).
• Ensure all electrical connections are in accordance with local, regional and national standards and requirements.
• Refer to Figure 7 below for pin assignments for this connector and Figure 11 for relay output state information.

Output
Relay

Power

NPE C
O

M

N
O

N
C

L

 

Figure 7: Connector pin assignment (orange connector)
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WARNING
Serious health risks

 � For the USA and Canada: Connect all 
wiring with more than 42 V through a 
Greenfield fitting.

 � Disconnect power before opening the 
control unit to prevent electrical shock. 
Otherwise serious injury or death may 
occur!

     
Figure 8: Installation of a Greenfield fitting

5.6 Electrical connections
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USP

GND (0 V)
Gateway

Antenna

Output
relay

M8,
Receiver

M8,
Emitter

Power

Antenna

White plug

Output
relay

M8,
Receiver

M8,
Emitter

Power

Figure 9: Electrical connections cegard/Smart control unit

5.7 Timing diagram

t1 t2 t3

EIN

AUS

Objekt

Kein Objekt

NO - geschlossen

NC - geschlossen

Einschalten
Steuereinheit

Objekt erkannt 
Lichtvorhang

Ausgang zur
Aufzugssteuerung

Figure 10: Timing diagram
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Time Value

t1 Power-up time < 5 s

t2 Typ. reaction time of the cegard/Smart control unit output caused by an object entering 
the detection field of the cegard/Smart light curtain.

<130 ms

t3
Typ. release time of the cegard/Smart control unit output after clearance of the detection 
field of the cegard/Smart light curtain. < 420 ms

Table 1: Descriptions of the times provided in Figure 10

5.8 Control unit output
The control unit provides a relay output with Normally-Open (NO), Normally-Closed (NC) and Common (COM).
The contact rating of the cegard/Smart control unit output relay is provided in Chapter 5.14.

Open

Closed

Open

Closed
Relay state

Relay state

Normally Open (NO-COM)

Normally Closed (NC-COM)

Figure 11: Control unit output logic

The use of some type of surge suppression to help protect and extend the operating life of the outputs is recommended 
when switching inductive load devices, such as motors or solenoids. The potentially high current surges that are created 
when switching inductive load devices, requires this extra protection. By adding a suppression device directly across the 
coil of an inductive device, the life of the outputs is prolonged.

CAUTION
 � The system response time can increase significantly, when surge suppression diodes are used.
 � Never install suppressors directly across the contacts of a connected relay.

The relay output of a cegard/Smart control unit is not monitored. A stuck at high of a welded relay contact of a cegard/
Smart control unit may lead to a dangerous situation. To ensure detection of a stuck relay, the elevator control system 
should monitor that a change of state has occurred after a pre-determined number of door motions.

5.9 Startup cegard/Smart control unit
NOTE:  For safety instructions - please refer to Chapter 5.3.

1. Make sure that the cegard/Smart light curtain (emitter and receiver) are connected to the control unit.

2. Make sure that the cegard/Smart control unit is connected to the elevator door controller via the relay output.

3. Make sure that cegard/Smart control unit is connected to the power supply.

4. Switch on the power supply. The POWER-LED at the cegard/Smart control unit will change from OFF to ON.

5. After the control unit is started up the green indicator LED’s on the board will show you the status of the system:
Power LED on:  Power supply is OK.
Tx LED on:  Control unit has connection to the emitter of the light curtain.
Rx LED on:  Control unit has connection to the receiver of the light curtain.
Out LED on: Indicates that the optical path between emitter and receiver is not interrupted.
Gateway LED on:  Control unit has connection to the Gateway of the system.

6. Test if the LED “OUT” changes state by interrupting the protective field of the cegard/Smart light curtain. In addition 
to the LED change of state, the installer must check to ensure that the door reverses on interruption.

7. For EN 81-20: Use a none transparent test object with a diameter stated in the code: Ø 50 mm. The  
cegard/Smart light curtain must signal object detected at all times during this test (from the bottom to the top of the 
protective field). 
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5.10 LED status description
Power-LED:

LED Status Description

POWER
OFF Power OFF
ON Power ON

Status-LED (inside the control unit):

LED Status Description

Tx
OFF Tx not communicating
ON Tx communicating

Rx
OFF Rx not communicating

ON Rx communicating

OUT
OFF Object detected by the cegard/Smart LC

ON No object detected by the cegard/Smart LC

Gateway
OFF Gateway not connected

ON Gateway connected

5.11 Troubleshooting

Power Tx Rx OUT Gateway Action

OFF OFF OFF OFF OFF  � Check electrical connections from control unit to power 
supply.

 � Check supply voltage of the door control unit.

ON ON ON OFF ON  � No error, normal operation; in case of an object between the 
LC is present.

 � Error in case there is no object between the LC: 
- Check alignment between Tx and Rx. 
- Check LED on receiver (see Chapter 6.13, Chapter 6.14). 
- Check LED on emitter (see Chapter 6.13, Chapter 6.14).

ON ON ON ON D/C  � No error, normal operation; no object between the LC 
detected.

ON OFF OFF OFF D/C Emitter and receiver not connected:
 � Check connection cable from control unit to emitter.
 � Check connection cable from control unit to receiver.
 � Check LED on receiver (see Chapter 6.13, Chapter 6.14).
 � Check LED on emitter (see Chapter 6.13, Chapter 6.14).

ON OFF ON OFF D/C No communication between emitter and cegard/Smart controller:
 � Check emitter connection cable. Ensure cable conductors in 

terminal block are connected correctly.
 � Check emitter.

ON ON OFF OFF D/C No communication between receiver and cegard/Smart controller:
 � Check receiver connection cable. Ensure cable conductors in 

terminal block are connected correctly.
 � Check receiver.

ON D/C D/C D/C OFF Gateway not connected:
 � Check USB connection to Gateway (see Figure 9. Ensure 

power button is illuminated blue on Gateway.  If not, press 
button to turn gateway on.

 � Check power at 2P white connector for 12 VDC (see Figure 
9).

D/C: Don't Care
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5.12 Product labels

Figure 12: Product Label cegard/Smart control unit - EU label (left) and NA label (right)

ON 1xx xxx Customer order number (ON) existing of 6 numbers with space after the third.

PN 1xx xxx Internal CEDES part number (PN) existing of 6 numbers with space after the third.
cegard/Smart control unit type Description of the cegard/Smart control unit EU or NA.

Lot number
The lot number consists of the following fields: Manufacturing Date (230417), 
manufacturing job number (0386012), employee number responsible for final test 
(00583), and incremental count (000129).

HW / SW Index

Increasing digits with the following meaning: 
1.xx: major changes, e.g. additional functionality.
x.0x: changed configuration (e.g. timing), error correction, bug fix, new compilation, 
no additional functionality.
x.x0: ‘cosmetic’ update, no functional influence.

Table 2: Description of label content (see Figure 12)

5.13 Maintenance
The cegard/Smart control unit does not need regular maintenance.
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5.14 Technical data cegard/Smart control unit

Mechanical
Dimensions (w × h × l) 280 × 200 × 80 mm 
  (11.024 × 7.874 ×  
  3.149 in.), see Chapter 7

Housing material  ABS thermoplastic 
  (UL 94-HB rated)

Color  Light gray

Enclosure rating  IP20

Temperature range 
- Operation  -30 °C ... +60 °C 
  (-22 °F ... +140 °F)
 
Electrical
Supply voltage USP  100 ... 240 VAC

Output voltage to light curtain  12 VDC

Max. power-up time  < 2 s 
cegard/Smart control unit

Average power consumption 20 W

Output  Relay

Max. relay current  
cegard/Smart control unit  
output : 
- UL rated contact  12 A at 125 VAC, 
  8 A at 28 VDC 
- TÜV  6 A at 250 VAC,  
  6 A at 28 VDC

Max. number of mechanical  > 10 ×106 
relay operations

Typical system response time < 130 ms
 
Connectors (plugs)
Light curtain 
(plugs already connected at connection cables) 
- cegard/Smart Tx  White, 6-pin,  
  WAGO 734-106 (*) 
- cegard/Smart Rx  White, 6-pin, 
  WAGO 734-106 (*) 
Control unit (plug is connected to PCB) 
- Power / output  Orange, 6-pin,  
  WAGO 231-306 (*)

* or or equivalent 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General
EMC emmision  EN 12015:2014

EMC immunity  EN 12016:2013,  
  ISO 22200:2009

Vibration  IEC 60068-2-6:2007

Shock  IEC 60068-2-27:2008

RoHS, REACH  2011/65/EU, 1907/2006 EU

Certificates   
- USA / Canada    
• CSA  CSA B44.1:19 /  
  ASME A17.5-2019 
• FCC  Class B (**) 
 
- Europe    
• CE  2014/30/EU, 2014/33/EU

** NOTE: 
This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures: 

 � Reorient or relocate the receiving antenna.
 � Increase the separation between the equipment and 

receiver.
 � Connect the equipment into an outlet on a circuit 

different from that to which the receiver is connected. 
 � Consult the dealer or an experienced radio/TV 

technician for help).
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6. cegard/Smart light curtain

6.1 Overview cegard/Smart light curtain
The cegard/Smart light curtain systems are an opto-
electronic device that is used
• to detect persons or objects in between the elevator 

doors, and
• to measure door operational data e.g., vibration, speed 

and position.

The cegard/Smart light curtain system is suitable for 
center, left and right side-opening elevator applications. 
Best performance occurs in dynamic installations where 
the light curtain is mounted on the elevator cab doors.

This document contains the technical specifications of the 
cegard/Smart light curtain and the installation procedure.

WARNING
Serious health risks

In general, door protection systems do 
not provide absolute safety for elevator 
passengers passing through the doorway. 
They cannot be used as fail-safe devices of 
the door mechanism. This safety function 
must be provided by other means.

6.2 Features of the cegard/Smart
• Ideal for dynamic installations (mounted on cab doors)
• Suitable for center and side-opening applications
• Multiple criss-cross beams for reliable detection that 

are active until doors are nearly closed
• High sensitivity to shock and vibration detection 
• Precise door position information 
• Optimized elevator door diagnostics
• Easy installation

6.3 System components
A typical delivery for EU contains components as shown on 
the following figure:

• 1 × Emitter edge (Tx) with a pig tail cable (white plug)
• 1 × Receiver edge (Rx) with a pig tail cable (blue plug)
• 2 × Extension cables (each 5 m)
• Mounting accessories for an installation on the elevator 

door(s) [dynamic application]

A typical delivery for North America contains components 
as shown on the following figure:

• 1 × Emitter edge (Tx) with a pig tail cable (white plug)
• 1 × Receiver edge (Rx) with a pig tail cable (blue plug)
• 2 × Extension cables (each 5 m)
• Mounting accessories for an installation on the elevator 

door(s) [dynamic application]

Additional mounting accessories are available on request.

6.4 Light curtain system applications
The infrared cegard/Smart light curtain consists of 
• an emitter (Tx) and
• a receiver (Rx) edge,
both of which have a built-in controller. These two active 
parts are electrically connected directly to the cegard/
Smart control unit.

6.5 General operation
The cegard/Smart light curtain systems are supplied as a 
pair with an emitter and receiver edge and two connection 
cables. The emitter projects an array of infrared light beams 
to the receiver. The beam pattern of the light curtain is 
schematically displayed in Figure 1.

The light beams emitted from the emitter are sequenced, 
one after the other, and pulsed at a specific frequency. 
The receiver is designed to only accept the specific pulse 
and frequency from its dedicated emitter. This enables 
the rejection of ambient light and thus enhances their 
robustness in various environments.

Interruption of one or multiple infrared beams triggers 
the output of the connected cegard/Smart control unit to 
change state. Once the detection field is clear again, the 
output changes state again to indicate that the protective 
field area of the cegard/Smart light curtain is now "clear".

During door closing, when the distance between emitter 
and receiver edges is decreasing the ±1 criss-cross beams 
are turned off (switching point at approx. 30 ... 50 mm). The 
table below provides the minimum and maximum number 
of beams:

No. of optical
elements

No. of straight 
only beams

Criss-cross 
beams

39 39 115
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Besides object detection, the cegard/ Smart light curtain 
measures acceleration and distance data. This data is 
communicated to the cegard/Smart control unit, where it 
is processed further.

6.6 Installation 

6.6.1 General instructions and precautions

 � Never scratch or paint the optical windows because 
they form the light path! Do not drill additional holes into 
the profile. Unpack the profiles just before installation in 
order to avoid damage. 

 � Do not bend or twist the edges! 
 � Oil can damage the cables. Contamination must be 

avoided at all times!
 � Chemicals can damage the profile and optical 

characteristic. Contact with chemicalsmust be avoided 
at all times!

TxRx RxTx

Tx Rx Tx

Rx

 � Although the cegard/Smart system is insensitive to 
direct sunlight, avoid unnecessary exposure, when 
possible, especially the receiver unit.

 � Avoid interference from blinking / strobe lights or 
infrared light sources such as photocells, infrared 
security cameras or other light curtains.

 � Do not install the cegard/Smart system in places where 
the emitter and receiver edges are directly exposed 
to light sources such as fluorescent tubes or energy 
saving lamps.

 � Make sure to orient the connection plugs for both the 
emitter and receiver at the same end.

 � Due to the nature of door system designs, (which as 
complete systems are not failsafe), in extremely rare 
conditions doors can close even when an obstacle is 
present. Therefore, there must be, by code, other safety 
means to prevent passengers from being hurt by the 
elevator doors. These dangerous situations should and 
can be detected by the elevator control, which should, 
in such a case, take the elevator out of service.

 � The cegard/Smart system (as well as all other door 
protection systems on the market) cannot – by its nature 
– provide absolute safety for elevator passengers 
passing through the door-way. It must not be used as 
the final fail-safe device of the door mechanism. This 
ultimate safety function has to be provided by a fail-safe 
force and kinetic energy limiter.

CAUTION
Damage to the eye

Although the cegard/Smart does not emit 
dangerous amounts of infrared light, long 
exposure to intense infrared light sources can 
result in damage to the eyes.

 � Never look directly into the active infrared 
emitter from a close distance.

6.7 Alignment
The optical axis of the emitter and the receiver edge need 
to be aligned towards each other to ensure the light curtain 
functions reliably.

Tx Rx≤10˚ ≤10˚

< 3 m

The product labels are oriented towards the lobby area.

Tx Rx

Reflective surface

Reflective surfaces near to or parallel to the detection zone 
can cause reflections. Although the cegard/Smart is very 
robust against such reflections, it is always advisable to 
keep a reasonable distance between the sensor edges and 
any reflective surfaces.
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6.8 Mechanical installation

WARNING
Electrical and mechanical hazards

Electrical shock and unexpected door 
movement can cause serious injury or death.

 � Switch off main power to the elevator 
control system and mark clearly that the 
elevator is out of service.

 � Follow all applicable safety measures.
 � Make sure that your installation complies 

with all applicable regulations and safety 
measures.

NOTICE
Mechanical damage

 � Do not drill additional holes into the light 
curtain.

 � Do not overtighten the mounting screws.
 � Mount the edges on a flat surface.
 � Do not bend the edges during transport or 

during the installation.

Important:
It is very important to pay close attention to a proper cable 
installation to ensure the highest possible reliability and 
lifetime of the light curtain. Guide the cables of the emitter/
receiver to the control unit. A small bending radius reduces 
the cable lifetime dramatically.

Figure 13: Cable clamp (left) versus cable tie

Use the cable clamp to fix the cables (where the cable can 
move (bend). Use cable ties only there when the cable does 
not move as the doors open or close.

Install the cable guide wire to prevent possible cable swing.

 

Mounting / 
spacer profile

Light curtain

Top mounting
hole

Bottom
mounting hole

Tape or
VelcroVision shield

Cable guide wire 
#10x1/2"

self-drilling /
self-tapping

Hex head
self-drilling screw

ST 4.8x13 mm
(DIN7504 K)

Gap between door sill
and lower end of safety door 

edge approx. 5 mm (0.2")

Set back from the
leading edge of the door
14 ... 75 mm (0.5 ... 3")

(optional)

Figure 14: Typical cable guiding in a dynamic installation

Mounting
hole 5 

m
m

25
 m

m
12

 m
m

Lowest
beam

 � Receiver and emitter need to mount at the same 
height and both connectors are on top. 
EN 81-20: Lowest beam should be less than 25 mm 
above entrance level.

90°

Top view

 � Check the alignment of the edges. The receiver needs 
to be mounted 180° to the emitter.

 Important: Make sure the optical elements are facing 
 each other. 
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 � Mark the mounting holes.

 � Apply double-sided tape (EU) or felt strip (NA) to the 
middle of the light curtain (refer also to Figure 13). 
Make sure that the door surface is clean where the tape 
or felt strip is located.

 � Drill the holes for mounting on the marked positions.

 � Mount the edge with the screws from the side in the 
drilled holes.

For Tx repeat:

1.1 – 1.3

2

3

Connection cable

Blue plug
M8, 6 pin

R
ec

ei
ve

r (
R

x)
 e

dg
e

 � Connect the connection cable (blue plug) on the 
receiver edge and guide the cable to the control unit.
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Connection cable

White plug
M8, 6 pin
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 � Connect the connection cable (white plug) on the 
emitter edge and guide the cable to the control unit.

 � Make sure the detection area between the edges is not 
interrupted by door wings, cables, etc.

 � Guide the connection cables using appropriate 
mounting material, e.g., cable protection tubes, 
neoprene cable ties or cable guide wires depending on 
the type of mounting kit that is included. Connection 
cord with length exceeding 2 m (6.56 ft) shall be 
protected in a raceway. Improperly fixed and guided 
cables can reduce cable lifetime drastically.

The cegard/Smart meets all standards for resistance to 
electromagnetic interference (EMI). However, it is prudent 
to guard against such interference. Therefore, do not guide 
cegard/Smart connection cables close to cables carrying 
high voltage and/or high current. The cegard/Smart cables 
should also be mounted as far away as possible from the 
door drive motor or motor inverter (VVVF-drives) to avoid 
EMI problems.

NOTICE
 � Ensure that the cable bending radius is 

greater than 80 mm (3.15 in.) when cables are 
mounted.

 � If the cables are not properly fixed and guided, 
their lifetime could be reduced drastically. They 
can also be damaged due to possible swinging 
and snagging in the hoistway! Always follow 
the cable guide instructions carefully, which 
can be found in the appropriate mounting kit 
installation and operation manual.

 � It is very important to install cables properly 
to ensure the highest possible reliability and 
lifespan of the light curtain. 

6.9 Installation according to Standards
To be compliant to the international standard EN 81-20 
and North American standard ASME A17.1 / CSA B44, the 
cegard/Smart light curtain must be installed so that the 
lowest beam (bottom end) is positioned less than 25 mm 
above floor (Figure 15).

<
 2

5 
m

m

20
 m

m

Lowest beam / element

Entrance plane (cabin floor)

Tx Rx

Figure 15: Installation height cegard/Smart light curtain

Furthermore EN 81-20 and ASME A17.1 / CSA B44 also 
require a detection capability (resolution) of 50 mm starting 
25 mm above floor up to a height of 1’600 mm of the door 
opening.

A cegard/Smart light curtain installed so that the lowest 
beam is at a level of 25 mm provides a resolution of  
≤50 mm up to a height of 1’806 mm (see Chapter 7).

6.10 Electrical connection

Em
itt

er
 (T

x)
 e

dg
e

Re
ce

iv
er

 (R
x)

 e
dg

e

cegard/Smart 
control unit

Extension
cable

Extension
cable

M8, 6-pin
blue

M8, 6-pin
white

Figure 16: Overview cegard/Smart light curtain connection

Important:
 � cegard/Smart light curtain edges must be connected to 

a cegard/Smart control unit.
 � Any unconnected (not used) wire must be separated 

and isolated.
 � The maximum cable length which shall not exceeded is 

provided in Chapter 6.19.
 � The connection cables should not be guided close to 

high voltage and/or current wires.
 � The connection cables should not be close to the door 

motor and/or door drive.
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6.11 Output
All data of the cegard/Smart light curtain edges (including 
the status of the protective field) are transmitted via RS485 
interface to the cegard/Smart control unit. 

6.12 Power-up
Please refer to Chapter 5.9 

6.13 Indicator LED status description 
(see Chapter 7.2)

- Emitter edge (Tx)

• Power (Indicator LED 1)

Red LED Sensor status

� Power ok

� No power or edge is defective
(see Chapter 6.14)

 
Receiver edge (Rx)

• Power (Indicator LED 1)

Red LED Sensor status

� Power ok

� No power or edge is defective
(see Chapter 6.14)

• Output Status (Indicator LED 2)

Red LED Sensor status

� Detection field interrupted / object 
detected

� Detection field free / no object detected

� = LED on � = LED off
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6.14 Troubleshooting
Emitter (Tx) 
indicator LED 1 - 
Power

Receiver (Rx) 
indicator LED 1 - 
Power

Receiver (Rx)
indicator LED 2 
Output status Action

OFF OFF OFF  � Check electrical connections.
 � Check supply voltage of the door controller.
 � Restart the system.

OFF Red ON Red ON  � Check the power supply and the connection of the 
emitter (Tx) cable (white M8 connector).

Red ON OFF OFF  � Check the power supply and the connection of the 
receiver (Rx) cable (blue M8 connector).

Red ON Red ON OFF  � No object detected.
 � Normal operation (no action required).

Red ON Red ON Red ON  � Normal operation, object detected.
 � Check alignment or remove object.
 � Check if front windows are clean.
 � Check power supply.
 � Check connections.

Red ON Red ON/ OFF 
sporadic blinking

 � Make sure the detection area is clear of interruption.
 � Clean the front window. 
 � Make sure that the cables and edges are located away 

from sources of electromagnetic interference (EMI).
 � Make sure that no other infrared light sources or ambient 

light sources are nearby or facing the receiver e.g., a 
security camera.

 � Ensure that the emitter and receiver are correctly aligned 
and remain aligned during door closure (e.g. that 
vibrations do not cause edges to become misaligned).

 � Measure the USP voltage.
 � Restart the system.

The emitter and receiver indicator LEDs locations are shown in Chapter 7.2. cegard/Smart light curtain dimensions.

Important: 
If a problem persists, please contact your local CEDES representative. Visit www.cedes.com for contact data.

6.15 Maintenance and replacement
Although the cegard/Smart light curtain does not need regular maintenance, a periodic functional check is strongly 
recommended:
 ` Make sure the optical windows are clear of dirt and dust. If necessary, clean the front surface with a soft towel. 
 ` Make sure the edges are securely fastened.
 ` Check the mounting position, cable routing and connection of the sensor.
 ` Check the detection behavior of the cegard/Smart light curtain according to the requirements of local regulations (for 

EN 81-20 or ASME A17.1/CSA B44, whichever applies to your application, see Chapter 6.9).

NOTICE
Damage to the optical elements

 � Never use any solvents, cleaners or mechanically abrasive towels or high-pressure water to clean the sensor.
 � Avoid scratching the optical elements while cleaning.

6.16 Disposal
A cegard/Smart system or components of a cegard/Smart system should only be replaced if a similar protection device 
is installed. Disposal should be done using the most up-to-date recycling technology according to local regulations and 
laws. There are no harmful materials used in the design and manufacture of the sensor. Traces of such dangerous 
materials may be found in the electronic components but not in quantities that are harmful.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE):
At the end of life, this equipment should be collected separately from any unsorted municipal waste.

http://www.cedes.com
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6.17 Product label
Each cegard/Smart light curtain edge is labeled with 
a product label. The label is attached on the side of the 
profile on each emitter and receiver.

The label includes information according to the table below:

1xx xxx Part number existing of 6 numbers 
with space after the third.

cegard/Smart 
Tx-2000-39

Description of the cegard/Smart edge 
(acc. to type description Chapter 6.18). 
2000 refers to the edge length in mm.

Lot number The lot number consists of the 
following fields: Manufacturing date 
(230127), manufacturing job number 
(12345678), employee number 
responsible for final test (01234), and 
incremental counter (000018).

HW / SW Index Increasing digits with the following 
meaning: 
1.xx: Major changes, e.g. additional 
functionality.
x.0x: Error correction, bug fix, new 
compilation, no additional functionality.
x.x0: ‘Cosmetic’ update, no functional 
influence.

2D Bar code Part number and lot number

6.18 Product type description
Product line cegard/Smart

a Type Tx/Rx - Pair of edges 
including cables (excl. 
cegard/Smart control unit)
«Rx» - Receiver only
«Tx» - Emitter only

-

b Edge length «2000» - 2'000 mm length

-

c Element number «39» - 39 Elements

Product line a b c Description
cegard/Smart Tx/Rx 2000 39 System

(Rx and Tx)

Example:
cegard/Smart Tx/Rx-2000-39

6.19 Technical data
Optical
Operating range   0 ... 3 m (0 ... 9.84 ft)

No. of optical elements 39

Max. no. of beams  115 

Max. ambient light  100,000 Lux

Wave length  Infrared, 940 nm
 
Mechanical
Dimensions (w × h × l) 11.5 × 16 × 2’000 mm 
  (0.453 × 0.63 × 78.74 in)

Protection height  1,806 mm (71.1 in)

Housing material  Aluminum, black powder  
  coated

Weight 
- Pair of edges  840 g 
- Pair of cables  250 g

Enclosure rating  IP65

Temperature range 
- Operation  -20 °C ... +60 °C 
- Storage  -40 °C ... +70 °C
 
Electrical
Supply voltage USP  10 ... 30 VDC

Max. current consumption 100 mA 
at 24 VDC (pair)

Output  RS485

Termination of RS485 120 Ω (internally)

Baud rate  230,400 bit per second

Max. response time  120 ms

Max. release time  360 ms

Typ. power-up time  < 300 ms

Emitter (Tx) indicator LED 
Indicator LED 1 Red ON  Power

Receiver (Rx) indicator LEDs  
Indidator LED 1 Red ON  Power 
Indicator LED 2  Red ON Object detected 
Indicator LED 2 Red OFF No object detected

 
Refer to Chapter 7.2 for indicator LED locations. 
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Connection cable and electrical connection
Length - connection cable 
- Pigtail  400 mm 
- Extension cable  5 m

Max. cable length  10 m per edge

Connection  M8, 6-pin, Ø10 mm

Diameter  Ø 4.2 mm

Material  PVC, black

Plug color   
- Tx  White 
- Rx  Blue

Wires  AWG26

• brown  USP

• blue  GND (0 V)

• green  RS485 Channel 1 A

• gray  RS485 Channel 2 B

• black  Not used

• white  Not used

 
General
EMC emmision  EN 12015:2021

EMC immunity  EN 12016:2013

Vibration  IEC 60068-2-6:2007

Shock  IEC 60068-2-27:2008

Cable durability  IEC 60227-2:2003

RoHS  2011/65/EU

Certificates   
- Europe  CE; EN 81-20:2020 
- USA / Canada  cCSAus; CSA B44.1:19 / ASME A17.5-2019
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1. Über diese Anleitung
Diese Montage- und Bedienungsanleitung mit metrischen 
Abmessungen ist eine Übersetzung der englischen 
Originalversion.

Die Versionsnummer ist am unteren Rand jeder Seite 
abgedruckt.

1.1 Massangaben
Alle Längen sind, wenn nicht anders angegeben, in 
Millimeter (mm) vermasst.

1.2 Verwandte Dokumente
001 268de Datenblatt
117 543 CE- / UKCA-Zertifikat cegard/Smart 
 2D Lichtvorhang
117 203 Montageanleitung cegard/Smart

1.3 CEDES Hauptsitz
CEDES AG
Science Park
CH-7302 Landquart
Schweiz

1.4 Liste von Abkürzungen

Abk. Beschreibung
ESD Electrostatic discharge

Elektrostatische Entladung

PCB Printed circuit boards
Gedruckte Leiterplatten

Tx Sender

Rx Empfänger

NA Nord-Amerika

EU Europäische Union

Inhalt
1. Über diese Anleitung 21
1.1 Massangaben 21
1.2 Verwandte Dokumente 21
1.3 CEDES Hauptsitz 21
1.4 Liste von Abkürzungen 21

2. Sicherheitshinweise 22
2.1 Nicht bestimmungsgemässe Verwendung 22
2.2 Bestimmungsgemässe Verwendung 22

3. Symbole und Sicherheitshinweise 22
3.1 Warnhinweiskategorien 22

4. Einleitung cegard/Smart 23
4.1 Übersicht cegard/Smart 23
4.2 cegard/Smart Montageübersicht 23

5. Steuergerät cegard/Smart 23
5.1 Übersicht 23
5.2 Merkmale 24
5.3 Sicherheitshinweise 24
5.4 Onboarding des cegard/Smart Steuergeräts 24
5.5 Montage 25
5.6 Elektrische Anschlüsse 26
5.7 Zeitdiagramm 26
5.8 Ausgang - Steuergerät 27
5.9 Inbetriebnahme cegard/Smart Steuergerät 27
5.10 LED-Anzeigen 28
5.11 Fehlerbehebung 28
5.12 Produktetiketten 29
5.13 Wartung 29
5.14 Technische Daten 30

6. cegard/Smart Lichtvorhang 31
6.1 Übersicht cegard/Smart Lichtvorhang 31
6.2 Merkmale 31
6.3 Systemkomponenten 31
6.4 Anwendungen - Lichtvorhang 31
6.5 Allgemeine Funktionsweise 31
6.6 Montage  32
6.7 Ausrichtung 32
6.8 Mechanische Montage 33
6.9 Montage gemäss den Normen 35
6.10 Elektrischer Anschluss 35
6.11 Ausgang 36
6.12 Inbetriebnahme 36
6.13 LED-Anzeigen 36
6.14 Fehlerbehebung 37
6.15 Wartung und Austausch 37
6.16 Entsorgung 38
6.17 Produktetikette 38
6.18 Beschreibung des Produkttyps 38
6.19 Technische Daten 38

7. Abmessungen 40
7.1 cegard/Smart - Steuergerät 40
7.2 cegard/Smart - Lichtvorhang 41

CEDES AG behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne Vorankündigung dem Stand der Technik anzupassen.



cegard/Smart Deutsch

22  © CEDES | V 1.0

2. Sicherheitshinweise

WICHTIG
VOR DER MONTAGE LESEN!

cegard/Smart wurde mit den neuesten Systemen und 
Technologien entwickelt und hergestellt. Trotzdem können 
Schäden und Verletzungen auftreten.

Für sichere Arbeits- und Betriebsbedingungen:
 � Alle relevanten Dokumente lesen.
 � Alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
 � Alle Warnhinweise, die in der Dokumentation enthalten 

und am Sensor angebracht sind, müssen beachtet 
werden.

 � Den Sensor, das Steuergerät oder die Kabel nicht 
einsetzen, wenn eines dieser Teile beschädigt ist.

 � Bedienungsanleitung beim Sensor aufbewahren.
Das System cegard/Smart darf nur von ausgebildetem 
und autorisiertem Fachpersonal installiert werden! Der 
Monteur ist dazu verpflichtet, alle entsprechenden vor Ort 
geltenden Gesetze und Normen einzuhalten. Der Monteur 
oder Systemintegrator trägt die volle Verantwortung für 
die sichere Montage des Sensors. Der Planer und/oder 
Monteur und/oder Käufer tragen die volle Verantwortung 
für die Einhaltung aller relevanten Gesetze und Normen, 
die dieses Produkt betreffen, um einen sicheren Betrieb 
der gesamten Anwendung sicherzustellen. 

Sämtliche Änderungen an der Vorrichtung durch 
Käufer, Monteur oder Benutzer können zu unsicheren 
Betriebsbedingungen führen. CEDES übernimmt für 
Schäden, die durch solche Manipulationen entstanden 
sind, keine Haftung oder Garantieansprüche. 

Nichtbeachten kann Klagen durch Kunden hervorrufen, 
Rückrufmassnahmen, Sachschäden, Verletzungen oder 
Tod zur Folge haben.

2.1 Nicht bestimmungsgemässe Verwendung
cegard/Smart darf nicht eingesetzt werden:
• Absicherung von gefährlichen Maschinen z.B. Pressen
• Anlagen in explosiven Atmosphären
• Anlagen in radioaktiven Atmosphären
• Ausserhalb der genannten Umgebungen

Für Anwendungen dieser Art dürfen nur spezielle, 
dafür zugelassene Sicherheitsvorrichtungen eingesetzt 
werden. Andernfalls kann dies zu schweren Verletzungen, 
Todesfällen oder Sachschäden führen!

2.2 Bestimmungsgemässe Verwendung
Das cegard/Smart Steuergerät und der cegard/Smart 
Lichtvorhang sind die Komponenten, aus denen das 
System cegard/Smart besteht. Das System cegard/Smart 
ist für die Verwendung in Aufzugsanwendungen bestimmt, 
um Personen oder Objekte zwischen den Aufzugstüren zu 
erfassen. Alle anderen Anwendungen müssen von CEDES 
genehmigt werden.

3. Symbole und Sicherheitshinweise
Symbol Bedeutung

 �  Einzelne Handlungsaufforderung ohne 
bestimmter Reihenfolge

1.  

2.  

3.  

Handlungsaufforderung in einer bestimmten 
Reihenfolge

•  Aufzählungspunkt, Reihenfolge ist 
unerheblich

à Verweis auf ein Kapitel, eine Abbildungoder 
Tabelle in diesem Dokument

Wichtig Wichtige Informationen zur richtigen Nutzung 
des Sensors

3.1 Warnhinweiskategorien

Warnung vor schwerwiegenden Gesundheitsgefahren

WARNUNG
Schwerwiegende
Gesundheitsgefahren
Enthält wichtige Informationen zur sicheren 
Nutzung des Sensors. Nichtbeachten dieser 
Warnungen kann zu schweren Verletzungen 
oder zum Tod führen.

 � Handlungsaufforderungen nach  
dreieckigen Pfeilen befolgen

 � Die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 
dieser Anleitung beachten

Hinweis auf mögliche Gesundheitsgefahren

VORSICHT
Mögliche Gesundheitsgefahren

Weist auf wesentliche Informationen 
zum sicheren Gebrauch des Sensors hin. 
Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu 
Verletzungen führen.

 � Handlungsaufforderungen nach  
dreieckigen Pfeilen befolgen

 � Die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 
dieser Anleitung beachten

Hinweis auf Sachschäden

HINWEIS
Gefahr von Sachschäden

Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu 
Schäden am Sensor, der Türsteuerung und/ 
oder anderen Einrichtungen führen.

 � Handlungsaufforderungen nach  
dreieckigen Pfeilen befolgen
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4. Einleitung cegard/Smart
cegard/Smart bietet eine Aufzugstürabsicherung, die den 
Anforderungen entspricht für 
• einen Schutzlichtvorhang gemäss den Anforderungen 

der EN 81-20 (2020) und für
• Wiederöffnungsvorrichtung(en) für kraftbetätigte 

horizontale Schiebetüren und -tore gemäss den 
Anforderungen der ASME A17.1-2016/CSA B44:16 
und früherer Versionen des “Safety Code für Elevators 
and Escalators“, 

wenn die Montage gemäss dieser Betriebsanleitung erfolgt.

Das cegard/Smart-System besteht aus:
• einem cegard/Smart Steuergerät und
• einem cegard/Smart Lichtvorhang, um Personen oder 

Objekte zwischen Aufzugstüren zu erfassen.

cegard/Smart ist für Anwendungen in zentral öffnenden 
sowie links oder rechts öffnenden Aufzugstüren ausgelegt 
und kann dort eingesetzt werden. Es ist am besten für 
dynamische Montage von Lichtvorhängen geeignet (die 
Lichtvorhangleisten werden nahe an der Vorderseite 
der beweglichen Türflügel oder Torblätter angebracht).  
cegard/Smart kann auch für statische Montage von 
Lichtvorhängen verwendet werden, wobei jedoch nicht alle 
IoT-Merkmale/-daten zur Verfügung stehen werden.

Das cegard/Smart Steuergerät:
• Prüft kontinuierlich den cegard/Smart Lichtvorhang.
• Überwacht die an das cegard/Smart angeschlossenen 

Sensoren, wie z. B. den Lichtvorhang und 
• liefert einen einzigen Ausgang, der den Status des 

Systems cegard/Smart in der Aufzugssteuerung 
darstellt.

• Bietet 4G/LTE Konnektivität.

Dieses Dokument enthält die technischen Spezifikationen 
des cegard/Smart Lichtvorhangs und des cegard/Smart 
Steuergeräts und den jeweiligen Montagevorgang.

Das cegard/Smart Steuergerät prüft die Funktion und 
erfasst die Signale vom Lichtvorhang. Je nach interner 
Sequenzierung hält das cegard/Smart Steuergerät 
entweder die Tür offen, lässt sie reversieren oder 
schliessen.

Für eine einwandfreie Funktion sollten nur die in diesem 
Dokument beschriebenen Systemkomponenten verwendet 
werden.

WARNUNG

Türschutzsysteme wie das cegard/Smart 
bieten keine absolute Sicherheit für Aufzugs-
passagiere, die die Türöffnung passieren. 
Diese können nicht als ausfallsichere Vor-
richtungen des Türmechanismus verwendet 
werden. Die Sicherheitsfunktion muss durch 
einen ausfallsicheren Schliesskraftbegrenzer 
und Begrenzer der kinetischen Energie im 
Türantrieb bereitgestellt werden.

4.1 Übersicht cegard/Smart
Abbildung 1 zeigt das Wesentliche der cegard/Smart 
Architektur. Der cegard/Smart Sender (Tx) und der 
Empfänger (Rx) sind an das cegard/Smart Steuergerät 
angeschlossen.

Aufzugs-
steuerung 4G / LTE

cegard/Smart
Steuergerät

ce
ga

rd
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Abb 1: cegard/Smart-Architektur

Die folgenden Kapitel enthalten eine Beschreibung der 
folgenden Komponenten:
• cegard/Smart Steuergerät: Siehe Kapitel 5
• cegard/Smart Lichtvorhang: Siehe Kapitel 6

4.2 cegard/Smart Montageübersicht
Die Montage von cegard/Smart sollte in folgenden 
Schritten erfolgen:

4. Montage Lichtvorhang: Siehe Kapitel 6.6

5. Montage Steuergerät: Siehe Kapitel 5.5

6. Vorgehen beim Onboarding: Siehe Kapitel 5.4

7. Aufstarten, Test und Diagnose: Siehe Kapitel 6.12 und 
siehe Kapitel 6.13

5. Steuergerät cegard/Smart

5.1 Übersicht
Das cegard/Smart Steuergerät kommuniziert mit dem 
cegard/Smart Sender und Empfänger. Es gibt ein Signal an 
die Aufzugssteuerung aus, das anzeigt, wann die Aufzugtür 
geschlossen werden kann. Es bietet 4G/LTE Konnektivität. 
Das cegard/Smart Steuergerät überwacht regelmässig die 
cegard/Smart Komponenten. Bei Ausfall eines cegard/
Smart Senders oder Empfängers setzt das cegard/Smart 
Steuergerät das Ausgangsrelais, um die Tür offen zu halten 
und um anzuzeigen, dass ein Fehler aufgetreten ist (siehe 
Kapitel 5.11).
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Es gibt mehrere Varianten des cegard/Smart Steuergeräts 
einschliesslich:
• cegard/Smart NA für 4G/LTE Anwendung in Nord-

Amerika 
• cegard/Smart EU für 4G/LTE Anwendung in Europa 

Das cegard/Smart Steuergerät verfügt über einen Relais-
ausgang.

Abb 2: cegard/Smart Steuergerät für Nord-Amerika

Abb 3: cegard/Smart Steuergerät für Europa

Abb 4: Innenansicht

5.2 Wesentliche Funktionen
• Relaisausgang für Türsteuerung 
• Version mit grossem Versorgungsspannungsbereich für 

die Modernisierung 
• 4G/LTE Konnektivität mit SIM-Karte; Onboarding 

erforderlich, um die Konnektivität zu aktivieren 
• Datenpufferung (keine permanente 4G/LTE 

Verbindung erforderlich) 

5.3 Sicherheitshinweise

WARNUNG

 � Die Netzstromversorgung der Aufzugssteuerung aus-
schalten und durch entsprechende Beschilderung deut-
lich darauf hinweisen, dass der Aufzug ausser Betrieb ist.

 � Das cegard/Smart Steuergerät nicht am beweglichen 
Türblatt montieren.

 � Alle geltenden Sicherheitsmassnahmen einhalten.
 � Sicherstellen, dass Ihre Anlage alle geltenden Vorschriften 

und Sicherheitsmassnahmen erfüllt.
 � Beschädigungen des cegard/Smart Steuergeräts ver-

meiden.
 � Bei der Montage das ESD-Schutzprotokoll beachten.
 � Keine zusätzlichen Löcher in die PCB bohren.
 � PCB während des Betriebs nicht berühren.
 � Um eine mechanische Beanspruchung der PCB zu 

vermeiden, die Stecker nur ein-/ausstecken, wenn die 
PCB in der Box eingebaut ist.

 � Nur geeignete Anschlüsse am cegard/Smart Steuergerät 
verwenden.

 � Für Nord-Amerika müssen alle Anschlüsse, die  
42 V oder mehr benötigen, mit Greenfield-Rohren und 
-Anschlussstücken verlegt werden. Die Stromversorgung 
vor dem Öffnen des Steuergeräts trennen, um 
Stromschläge zu verhindern. Die im Innern enthaltene 
Elektronik nicht ausbauen.

 � Es ist untersagt, Änderungen am cegard/Smart 
Steuergerät durchzuführen.

 � Der CEDES cegard/Smart Lichtvorhang darf nur an ein 
cegard/Smart Steuergerät angeschlossen werden.

 � Anschlusskabel, die länger als 2 m sind, müssen durch 
einen Kabelkanal geschützt werden.

5.4 Onboarding des cegard/Smart Steuer-
geräts

Um über 4G/LTE auf die Cloud zugreifen zu können, 
muss das cegard/Smart Steuergerät onboarded werden. 
Das Onboarding sollte beim ersten Aufstarten des Geräts 
vor Ort durchgeführt werden. Wird das cegard/Smart 
Steuergerät vor dem Onboarding eingeschaltet, muss die 
Box nach Beendigung des Onboarding-Prozesses wieder 
aus-/eingeschaltet werden.

Während des Onboardings werden Sie 
zur Eingabe des QR-Codes aufgefordert. 
Dieser enthält die eindeutige ID-Nummer 
des cegard/Smart Geräts, die auf dem 
ID-Nummernetikett angegeben ist.
Abb 5: QR-Code für den Onboarding-Prozess

Abb 6: Beispiel eines ID-Nummern-Etiketts

Der Ausgang des Steuergeräts zur Aufzugssteuerung kann 
auch dann verwendet werden, wenn der Onboarding-
Prozess noch nicht begonnen hat oder abgeschlossen ist.
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5.5 Montage
 � Das cegard/Smart Steuergerät muss in einer horizontalen Position auf einer flachen Oberfläche auf dem Dach der 

Aufzugkabine montiert werden. Das System enthält zwei Magnetstreifen auf der Unterseite der Box. Schutzfolie von 
den Magnetstreifen entfernen und das Steuergerät auf dem Dach der Aufzugkabine anbringen. Die Montagefläche für 
die Magnete reinigen, um für beste Stabilität zu sorgen.

 � Das cegard/Smart Steuergerät enthält M8, 6-pol Steckerkabel für den Anschluss von Sender und Empfänger des 
cegard/Smart Lichtvorhangs.  

 � Das cegard/Smart Steuergerät hat zwei zusätzliche Löcher mit Durchführungstüllen.  
Für Europa:
• Ein Loch ist für die Durchführung des Relaisausgangskabels vorgesehen. Dieses Loch hat einen Durchmesser 

von 6.4 mm mit einer Durchgangsbohrung. Durchführungstülle für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 
4 mm.

• Das andere Loch ist für den Anschluss der Stromversorgung an das PCB vorgesehen. Dieses Loch hat einen 
Durchmesser von 22.2 mm und ist mit einem Blindstopfen versehen. In diesem Fall kann das Kabel direkt durch 
den Stopfen geschoben werden.

 Für Nord-Amerika:
• Das cegard/Smart Steuergerät ist für eine Versorgungsspannung von 100 - 240 VAC ausgelegt. Die 

Verkabelung der Stromversorgung muss deshalb mit einem UL/CSA-zugelassenen Greenfield-Anschlussstück 
an das cegard/Smart Steuergerät angeschlossen werden. In diesem Fall den 22,2 mm Stopfen entfernen und 
ein normkonformes Anschlussmittel gemäss den Anforderungen in ASME A17.1/CSA B44 verwenden.

• Wenn die Schnittstellenverkabelung (z. B. Anschluss des Relais an den Türantrieb) über 42 V liegt, müssen 
dieselben Mittel wie im vorherigen Aufzählungspunkt beschrieben (z. B. mit einem UL/CSA-zugelassenen 
Greenfield-Anschlussstück), angeschlossen werden.

• Siehe Abbildung 8 einer Beispielmontage eines Greenfield-Anschlussstücks mit flexiblem Metallschutzrohr. 

WARNUNG - FÜR NORD-AMERIKA

 � Blindstopfen entfernen und ein UL/CSA-zugelassenes Greenfield-Anschlussstück anschliessen. Die 
Stromversorgung wird durch das Greenfield-Anschlussstück und z. B. das flexible Metallschutzrohr 
(siehe Abbildung 8 einer Beispielmontage) verlegt.

 � Beide Kabel müssen an den 6-pol orangefarbenen Stecker gemäss Verdrahtungsplan (siehe Kapitel 5.5, Abbildung 7 
und Kapitel 5.7, Abbildung 9) angeschlossen werden.

 � Versorgungsspannung und Relaisausgang werden an das cegard/Smart Steuergerät mit einer sechspoligen 
orangefarbenen Federleiste (Typ: WAGO 231-306/026-000) angeschlossen.
• Für den Anschluss an die Stromversorgung (100 - 240 VAC) werden die drei linken Pole am Stecker verwendet 

[physische Verbindung zur Erde/Erde (PE), Null-Leiter (N) und Netzspannung (L)]. 
• Für den Anschluss an das Relais werden die drei rechten Pole am Stecker verwendet.

 � Den Schliesser (NO) und Common (COM) verwenden, wenn die Anwendung ein elektrisches Signal verlangt, wenn 
keine Person(en) oder kein(e) Objekt(e) erfasst wurden (das Signal veranlasst das Schliessen der Türen); oder,

 � den Öffner (NC) und Common (COM) verwenden, wenn die Anwendung ein elektrisches Signal verlangt, wenn keine 
Stromversorgung vorhanden ist, oder wenn eine Person oder ein Objekt erfasst wurde (das Signal veranlasst das 
Wiederöffnen der Türen oder hält die Türen offen).
• Sicherstellen, dass alle elektrischen Anschlüsse den örtlichen, regionalen und nationalen Normen und 

Anforderungen entsprechen.
• Siehe Abbildung 7 unten für die Pin-Belegungen für diesen Stecker und Abbildung 11 für Statusinformationen 

zum Relaisausgang.

Output
Relay

Power

NPE C
O

M

N
O

N
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L

 

Abb 7: Steckerbelegung (orangefarbener Stecker)
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WARNUNG
Schwere Gesundheitsrisiken

 � Für USA und Kanada: Alle Kabel mit 
mehr als 42 V über ein Greenfield-
Anschlussstück anschliessen.

 � Die Stromversorgung vor dem Öffnen des 
Steuergeräts trennen, um Stromschläge 
zu verhindern. Andernfalls kann dies zu 
schweren Verletzungen oder zum Tod 
führen!

     
Abb 8: Anschluss eines Greenfield-Anschlussstücks

5.6 Elektrische Anschlüsse
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Abb 9: Elektrische Anschlüsse - cegard/Smart Steuergerät

5.7 Zeitdiagramm

t1 t2 t3

EIN

AUS

Objekt

Kein Objekt

NO - geschlossen

NC - geschlossen

Einschalten
Steuereinheit

Objekt erkannt 
Lichtvorhang

Ausgang zur
Aufzugssteuerung

Abb 10: Zeitdiagramm
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Zeit Wert

t1 Aufstartzeit < 5 s
t2 Typ. Ansprechzeit des Ausgangs des cegard/Smart Steuergeräts, die von einem Objekt verursacht 

wird, das in den Erfassungsbereich des cegard/Smart Lichtvorhangs eintritt.
<130 ms

t3
Typ. Abfallzeit des Ausgangs des cegard/Smart Steuergeräts nach Freiwerden des Erfassungsbereichs 
des cegard/Smart Lichtvorhangs. < 420 ms

Tabelle 1: Beschreibungen der in Abbildung 10 angegebenen Zeiten

5.8 Ausgang - Steuergerät
Das Steuergerät verfügt über einen Relaisausgang mit Schliesser (NO), Öffner (NC) und Common (COM).
Die Anschlusswerte des Ausgangsrelais des cegard/Smart Steuergeräts sind in Kapitel 5.14 aufgeführt.

Offen

Geschlossen

Offen

Geschlossen
Relaisstatus

Relaisstatus

Normally Open (NO-COM)

Normally Closed (NC-COM)

Abb 11: Ausgangslogik des Steuergeräts

Beim Schalten von induktiven Lasten, wie z. B. Motoren oder Magnetventile, wird die Verwendung eines 
Überspannungsschutzes empfohlen, um die Ausgänge zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern. Die potenziell 
hohen Stromstösse, die beim Schalten von induktiven Lasten entstehen, erfordern diesen zusätzlichen Schutz. Durch 
Einbau eines Überspannungsschutzgeräts unmittelbar über der Spule eines induktiven Geräts wird die Lebensdauer der 
Ausgänge verlängert.

VORSICHT
 � Die Ansprechzeit des Systems kann bei Verwendung von Überspannungsschutzdioden signifikant 

verbessert werden.
 � Suppressoren niemals unmittelbar über den Kontakten eines angeschlossenen Relais montieren.

Der Relaisausgang eines cegard/Smart Steuergeräts wird nicht überwacht. Bei einem Stuck at High eines verschweissten 
Relaiskontakts eines cegard/Smart Steuergeräts kann es zu einer gefährlichen Situation kommen. Um die Erkennung 
eines klebenden Relais sicherzustellen, sollte die Aufzugssteuerung überwachen, ob ein Statuswechsel nach einer zuvor 
festgelegten Anzahl von Türbewegungen aufgetreten ist.

5.9 Inbetriebnahme cegard/Smart Steuergerät
BEMERKUNG:  Sicherheitshinweise - siehe Kapitel 5.3.

1. Sicherstellen, dass der cegard/Smart Lichtvorhang (Sender und Empfänger) an das Steuergerät angeschlossen ist.

2. Sicherstellen, dass das cegard/Smart Steuergerät über den Relaisausgang an die Aufzugtürsteuerung 
angeschlossen ist.

3. Sicherstellen, dass das cegard/Smart Steuergerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.

4. Stromversorgung einschalten. Die POWER-LED am cegard/Smart Steuergerät wechselt von OFF in ON.

5. Nachdem das Steuergerät in Betrieb ist, zeigen die grünen Anzeige-LEDs an der Leiterplatte den Status des 
Systems an:
Power LED ON:  Stromversorgung OK.
Tx LED ON:  Das Steuergerät ist mit dem Sender des Lichtvorhangs verbunden.
Rx LED ON:  Das Steuergerät ist mit dem Empfänger des Lichtvorhangs verbunden.
Out LED ON: InZeigt an, dass der optische Pfad zwischen Sender und Empfänger nicht unterbrochen ist.
Gateway LED ON:  Das Steuergerät ist mit dem Gateway des Systems verbunden.

6. Prüfen, ob die LED "OUT" den Status ändert, wenn das Schutzfeld des cegard/Smart Lichtvorhangs unterbrochen 
wird. Zusätzlich zum Statuswechsel der LED muss der Monteur prüfen, ob die Tür bei Unterbrechung reversiert.

7. Für EN 81-20: Ein nicht transparentes Prüfobjekt mit einem in der Norm angegebenen Durchmesser: Ø 50 mm 
verwenden. Der cegard/Smart Lichtvorhang muss während dieser Prüfung jederzeit (von unten nach oben im 
Schutzfeld) melden, dass ein Objekt erkannt wurde. 
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5.10 LED-Anzeigen
Stromversorgung - LED:

LED Status Beschreibung

POWER
OFF Stromversorgung AUS
ON Stromversorgung EIN

Status-LED (im Inneren des Steuergeräts):

LED Status Beschreibung

Tx
OFF Tx kommuniziert nicht
ON Tx kommuniziert

Rx
OFF Rx kommuniziert nicht

ON Rx kommuniziert

OUT
OFF Objekt erkannt durch cegard/Smart Lichtvorhang

ON Kein Objekt erkannt durch cegard/Smart Lichtvorhang

Gateway
OFF Gateway ist nicht angeschlossen

ON Gateway ist angeschlossen

5.11 Fehlerbehebung

Power Tx Rx Ausgang Gateway Massnahmen

AUS AUS AUS AUS AUS  � Die elektrischen Anschlüsse vom Steuergerät zur Stromversorgung 
überprüfen.

 � Versorgungsspannung des Türsteuergeräts prüfen.

EIN EIN EIN AUS EIN  � Kein Fehler, normaler Betrieb, wenn sich zwischen dem Lichtvorhang 
ein Objekt befindet.

 � Fehler, wenn sich kein Objekt zwischen dem Lichtvorhang befindet: 
- Ausrichtung zwischen Tx und Rx prüfen. 
- LED am Empfänger prüfen (siehe Kapitel 6.13, Kapitel 6.14). 
- LED am Sender prüfen (siehe Kapitel 6.13, Kapitel 6.14).

EIN EIN EIN EIN D/C  � Kein Fehler, normaler Betrieb; kein Objekt zwischen dem Lichtvorhang 
erfasst.

EIN AUS AUS AUS D/C Sender und Empfänger sind nicht angeschlossen:
 � Anschlusskabel vom Steuergerät zum Sender prüfen.
 � Anschlusskabel vom Steuergerät zum Empfänger prüfen.
 � LED am Empfänger prüfen (siehe Kapitel 6.13, Kapitel 6.14).
 � LED am Sender prüfen (siehe Kapitel 6.13, Kapitel 6.14).

EIN AUS EIN AUS D/C Keine Kommunikation zwischen Sender und cegard/Smart Steuergerät:
 � Anschlusskabel des Senders überprüfen. Sicherstellen, dass die 

Kabeladern in der Klemmleiste richtig angeschlossen sind.
 � Sender überprüfen.

EIN EIN AUS AUS D/C Keine Kommunikation zwischen Empfänger und cegard/Smart Steuergerät:
 � Anschlusskabel des Empfängers überprüfen. Sicherstellen, dass die 

Kabeladern in der Klemmleiste richtig angeschlossen sind.
 � Empfänger überprüfen.

EIN D/C D/C D/C AUS Gateway nicht angeschlossen:
 � USB-Anschluss zum Gateway prüfen (Abbildung 9). Sicherstellen, dass 

der Netztaster am Gateway blau leuchtet. Andernfalls Taster drücken, 
um das Gateway einzuschalten.

 � Stromversorgung am weissen 2-pol Stecker für 12 VDC prüfen 
(Abbildung 9).

D/C: Nicht von Interesse
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5.12 Produktetiketten

Abb 12: Produktetikett cegard/Smart-Steuergerät - EU-Etikett (links) und NA-Etikett (rechts)

ON 1xx xxx Kundenbestellnummer (ON) bestehend aus 6 Ziffern mit Leerstelle nach der dritten Ziffer.

PN 1xx xxx Interne CEDES-Artikelnummer (PN) bestehend aus 6 Ziffern mit Leerstelle nach der dritten 
Ziffer.

cegard/Smart Typ des 
Steuergeräts Beschreibung des cegard/Smart-Steuergeräts EU oder NA.

Losnummer
Die Losnummer besteht aus den folgenden Feldern: Herstellungsdatum (230417), 
Fertigungsauftragsnummer (0386012), Personalnummer des für die Endprüfung 
zuständigen Mitarbeiters (00583) und Inkrementalzähler (00129).

HW / SW Index

Aufsteigende Ziffern mit folgender Bedeutung: 
1.xx: Wichtige Änderungen, wie z. B. zusätzliche Funktionen.
x.0x: Geänderte Konfiguration (z. B. Timing), Fehlerkorrektur, Fehlerbehebung, 
Neukompilierung, keine zusätzlichen Funktionen.
x.x0: ‘“Kosmetische” Aktualisierung, kein funktioneller Einfluss.

Tabelle 2: Beschreibung des Inhalts der Etikette (siehe Abbildung 12)

5.13 Wartung
Das cegard/Smart Steuergerät erfordert keine regelmässige Wartung.
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5.14 Technische Daten

Mechanische
Abmessungen (B × H × L) 280 × 200 × 80 mm 
  siehe Kapitel 7

Gehäusematerial  Thermoplastisches ABS 
  (UL 94-HB eingestuft)

Farbe  Hellgrau

Schutzklasse  IP20

Temperaturbereich 
- Betrieb  -30 °C ... +60 °C
 
Elektrisch
Versorgungsspannung USP 100 ... 240 VAC

Ausgangsspannung zum  12 VDC 
Lichtvorhang

Max. Aufstartzeit   < 2 s 
cegard/Smart Steuereinheit

Ø Leistungsaufnahme 20 W

Ausgang  Relais

Max. Relais-Strom  
Ausgang - cegard/Smart 
Steuereinheit: 
- UL-zertifizierter Kontakt 12 A bei 125 VAC, 
  8 A bei 28 VDC 
- TÜV  6 A bei 250 VAC,  
  6 A bei 28 VDC

Max. Anzahl mechanischer  > 10 ×106 
Relaisschaltungen

Typ. Reaktionszeit (System) < 130 ms
 
Anschlüsse (Stecker)
Lichtvorhang 
(Stecker bereits an Anschlusskabel angeschlossen) 
- cegard/Smart Tx  Weiss, 6-pol,  
  WAGO 734-106 (*) 
- cegard/Smart Rx  Weiss, 6-pol, 
  WAGO 734-106 (*) 
Steuereinheit (Stecker ist an PCB angeschlossen) 
- USP / Ausgang  Orange, 6-pol,  
  WAGO 231-306 (*)

* oder vergleichbares 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemein
EMV-Emmision  EN 12015:2014

EMV-Immunität  EN 12016:2013,  
  ISO 22200:2009

Vibration  IEC 60068-2-6:2007

Schock  IEC 60068-2-27:2008

RoHS, REACH  2011/65/EU, 1907/2006 EU

Zertifikate   
- USA / Kanada    
• CSA  CSA B44.1:19 /  
  ASME A17.5-2019 
• FCC  Class B (**) 
 
- Europa    
• CE  2014/30/EU, 2014/33/EU

** BEMERKUNG: 
Diese Anlage wurde geprüft und entspricht den 
Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäss 
Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte bieten 
einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen 
in einer Hausanlage. Diese Anlage erzeugt, verwendet und 
kann Hochfrequenzenergie abgeben und kann, wenn sie 
nicht gemäss den Anweisungen installiert und verwendet 
wird, schädliche Störungen in Funkverbindungen 
verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, 
dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen 
auftreten. Wenn diese Anlage schädliche Störungen im 
Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- 
und Einschalten der Anlage festgestellt werden kann, 
sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder 
mehrere der folgenden Massnahmen zu beheben: 

 � Empfangsantenne neu ausrichten oder umsetzen.
 � Abstand zwischen Anlage und Empfänger vergrössern.
 � Die Anlage an einen Ausgang in einem anderen 

Schaltkreis anschliessen als an den, an den der 
Empfänger angeschlossen ist. 

 � Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen 
Radio-/Fernsehtechniker, wenn Sie Hilfe benötigen.
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6. cegard/Smart Lichtvorhang

6.1 Übersicht cegard/Smart Lichtvorhang
Bei den cegard/Smart Lichtvorhangsystemen handelt es 
sich um ein optoelektronisches Gerät, das verwendet wird,
• um Personen oder Objekte zwischen Aufzugtüren zu 

erfassen und
• um Türbetriebsdaten, wie z. B. Vibrationen, 

Geschwindigkeit und Position zu messen.

Das cegard/Smart Lichtvorhangsystem ist für zentral, links 
und rechts öffnende Aufzugsanwendungen geeignet. Die 
beste Leistung wird in dynamischen Montagen erzielt, 
in denen der Lichtvorhang an den Aufzugkabinentüren 
montiert ist. Dieses Dokument enthält die technischen 
Spezifikationen des cegard/Smart Lichtvorhangs und den 
Montagevorgang.

WARNUNG
Schwere Gesundheitsrisiken
Im Allgemeinen bieten Türschutzsysteme keine 
absolute Sicherheit für Aufzugspassagiere, 
die die Türöffnung passieren. Diese können 
nicht als ausfallsichere Vorrichtungen des 
Türmechanismus verwendet werden. Diese 
Sicherheitsfunktion muss durch andere Mittel 
bereitgestellt werden.

6.2 Merkmale
• Ideal für dynamische Montage (Montage an 

Kabinentüren)
• Geeignet für zentral und seitlich öffnende Türen
• Kreuzstrahlen bleiben bis zur vollständigen 

Schliessung der Tür aktiv
• Hohe Empfindlichkeit bei der Erkennung von Stössen 

und Vibrationen 
• Präzise Türpositionsinformationen 
• Optimierte Aufzugstürdiagnosen
• Einfache Montage

6.3 Systemkomponenten
Eine typische Lieferung für die EU enthält Komponenten 
wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

• 1 × Sender (Tx) mit Pigtail-Kabel (weisser Stecker)
• 1 × Empfänger (Rx) mit Pigtail-Kabel (blauer Stecker)
• 2 × Verlängerungskabel (beide 5 m)
• Montagezubehör für eine Montage an der (den) 

Aufzugstür(en) [dynamische Anwendung]

Eine typische Lieferung für Nord-Amerika enthält 
Komponenten wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

• 1 × Sender (Tx) mit Pigtail-Kabel (weisser Stecker)
• 1 × Empfänger (Rx) mit Pigtail-Kabel (blauer Stecker)
• 2 × Verlängerungskabel (beide 5 m)
• Montagezubehör für eine Montage an der (den) 

Aufzugstür(en) [dynamische Anwendung]

Zusätzliches Montagezubehör auf Anfrage erhältlich.

6.4 Anwendungen - Lichtvorhang
Der Infrarot-Lichtvorhang cegard/Smart besteht aus 
• eine Senderleiste (Tx) und
• eine Empfängerleiste (Rx).
Beide haben ein eingebautes Steuergerät. Diese beiden 
aktiven Teile sind elektrisch direkt an das cegard/Smart 
Steuergerät angeschlossen

6.5 Allgemeine Funktionsweise
Die cegard/Smart Lichtvorhangsysteme werden als 
Paar mit einer Sender- und Empfängerleiste und zwei 
Anschlusskabeln geliefert. Der Sender projiziert eine 
Reihe von Infrarot-Lichtstrahlen auf den Empfänger. Das 
Strahlenmuster des Lichtvorhangs ist in Abbildung 1 
schematisch dargestellt.
Die vom Sender ausgesandten Lichtstrahlen sind 
nacheinander angeordnet und werden mit einer bestimmten 
Frequenz gepulst. Der Empfänger ist so konstruiert, 
dass er nur die spezifischen Impulse und Frequenzen 
seines speziellen Senders empfängt. Dies ermöglicht die 
Unterdrückung von Umgebungslicht und verbessert so 
seine Robustheit in verschiedenen Umgebungen.
Die Unterbrechung von einem oder mehreren Infrarot-
Strahlen löst den Ausgang des angeschlossenen cegard/
Smart Steuergeräts zum Wechsel des Status aus. Sobald der 
Erfassungsbereich wieder frei ist, ändert der Ausgang den 
Status erneut, um anzuzeigen, dass der Schutzfeldbereich 
des cegard/Smart Lichtvorhangs jetzt “frei” ist.
Beim Schliessen der Tür werden, wenn sich der Abstand 
zwischen Sender- und Empfängerleisten verringert, die ±1 
Kreuzstrahlen ausgeschaltet (Schaltpunkt bei ca. 30 bis 50 
mm). Die untenstehende Tabelle enthält die minimale und 
maximale Anzahl Strahlen:

Anz. optischer 
Elemente

Anz. nur gerade 
Strahlen Kreuzstrahlen

39 39 115
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Ausser der Objekterkennung misst der cegard/Smart 
Lichtvorhang Beschleunigungs- und Abstandsdaten. 
Diese Daten werden an das cegard/Smart Steuergerät zur 
weiteren Verarbeitung übertragen.

6.6 Montage 

6.6.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

 � Die optischen Elemente dürfen nicht zerkratzt oder 
bemalt werden, da sie den Lichtpfad bilden! Keine 
zusätzlichen Löcher in das Profil bohren. Die Profile erst 
kurz vor der Montage auspacken, um Beschädigungen 
zu vermeiden.

 � Leisten nicht verbiegen oder verdrehen! 
 � Öl und Silikon können Kabel und Profile beschädigen. 

Verunreinigungen vermeiden!
 � Chemikalien können das Profil und die optischen 

Eigenschaften beschädigen. Kontakt ist unbedingt zu 
vermeiden!

TxRx RxTx

Tx Rx Tx

Rx

 � cegard/Smart ist zwar unempfindlich gegenüber 
direkter Sonneneinstrahlung, dennoch sollte direktes 
Sonnenlicht, vor allem auf den Empfänger, möglichst 
vermieden werden.

 � Störungen durch externe Blinklichter oder 
andere Infrarot-Lichtquellen wie Photozellen oder 
Lichtschranken / Lichtvorhänge vermeiden.

 � Das cegard/Smart-System nicht an Orten montieren, wo 
die Sender und Empfängerleisten direkt Lichtquellen 
wie FL-Röhren oder Energiesparlampen ausgesetzt 
sind.

 � Die Stecker der Sender- und Empfängerleiste müssen 
in die gleiche Richtung zeigen.

 � Türsystemausführungen sind aufgrund ihrer Bauart 
nicht ausfallsicher. In seltenen Fällen können sich die 
Türen auch dann schliessen, wenn sich ein Hindernis 
zwischen den Türen befindet. Hierfür müssen 
gemäss der Norm andere Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen werden, um zu verhindern, dass kein 
Aufzugspassagier von den Aufzugstüren verletzt wird. 
Diese gefährlichen Situationen sollten und können von 
der Aufzugssteuerung erfasst werden, die in einem 
solchen Fall den Aufzug ausser Betrieb setzen sollte.

 � Das System cegard/Smart (wie auch alle anderen auf 
dem Markt erhältlichen Türschutzsysteme) können 
aufgrund ihrer Bauart keine absolute Sicherheit für 
Aufzugspassagiere bieten, die die Türöffnung passieren. 
Dieses darf nicht als endgültige ausfallsichere 
Vorrichtung des Türmechanismus verwendet werden. 
Diese endgültige Sicherheitsfunktion muss durch einen 
ausfallsicheren Schliesskraftbegrenzer und Begrenzer 
der kinetischen Energie bereitgestellt werden.

VORSICHT
Augenverletzungen

Obwohl cegard/Smart keine schädlichen Mengen 
Infrarotlicht ausstrahlt, könnte eine langfristige, 
direkte Bestrahlung der Augen zu Verletzungen 
führen. Um jedes Risiko zu vermeiden:

 � Nie direkt und aus naher Distanz in 
eingeschaltete Infrarotquellen blicken.

6.7 Ausrichtung
Die optische Achse der Senderleiste (Tx) und der 
Empfängerleiste (Rx) müssen aufeinander ausgerichtet 
sein, damit ein zuverlässiger Betrieb von cegard/Smart 
möglich ist.

Tx Rx≤10˚ ≤10˚

< 3 m

Die Produktetiketten weisen nach Montage in Richtung des 
Lobbybereichs.

Tx Rx

Reflektierende Oberfläche

Reflektierende Oberflächen in der Nähe oder parallel 
zum Überwachungsfeld können die Funktionen von 
cegard/Smart stören. Genügend Abstand zwischen den 
Sensorleisten und einer reflektierenden Oberfläche halten.
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6.8 Mechanische Montage

WARNUNG
Elektrische und mechanische Gefährdung

Stromschläge und plötzliche Türbewegungen 
können zu schweren Verletzungen oder zum 
Tod führen.

 � Die Stromversorgung der Aufzugssteuerung 
ausschalten und durch entsprechende 
Beschilderung deutlich darauf hinweisen, 
dass der Aufzug ausser Betrieb ist.

 � Alle geltenden Sicherheitsmassnahmen 
einhalten.

 � Sicherstellen, dass Ihre Anlage alle 
geltenden Vorschriften und Sicherheits-
massnahmen erfüllt.

HINWEIS
Mechanische Beschädigung

 � Keine Löcher in die Sensorleisten bohren.
 � Schrauben nicht übermässig anziehen.
 � Leisten nur auf flachen Oberflächen montieren.
 � Die Leisten während des Transports oder der 

Montage nicht verbiegen.

Wichtig:
Es ist sehr wichtig, auf eine ordnungsgemässe Montage der 
Kabel zu achten, um sicherzustellen, dass der Lichtvorhang 
maximale Zuverlässigkeit und Lebensdauer erreicht. Die 
Kabel von Sender/Empfänger zum Steuergerät verlegen. 
Durch einen kleinen Biegeradius wird die Lebensdauer des 
Kabels drastisch reduziert.

Abb 13: Kabelklemme (links) versus Kabelbinder

Überall dort, wo sich Kabel bewegen (biegen) können, sind 
die Kabel mit Kabelklemmen zu befestigen. Kabelbinder 
nur an Positionen einsetzen, wo sich beim Öffnen oder 
Schliessen der Türen die Kabel nicht bewegen.

Die Kabelführung montieren, um ein mögliches 
Kabelschwingen zu verhindern.

 

Montageprofil /
Abstandsprofil

Lichtvorhang

Oberstes
Montageloch

Unterstes
Montageloch

Klebeband
oder KlettbandAbdeckung

Kabelführung
#10x1/2"

selbstschneidend /
selbstbohrend

Sechskant
selbstbohrende

Schraube
ST 4.8x13 mm

(DIN7504 K)

Abstand zwischen Türschwelle und
dem unterem Ende des Lichtvorhanges

ca. 5 mm

Von Vorderkante der
Kabinentür 14 - 75 mm

zurückversetzt

(optional)

Abb 14: Typische Kabelführung in einer dynamischen Montage

Montage-
loch 5 

m
m

25
 m

m
12

 m
m

Unterster
Strahl

 � Empfänger und Sender müssen auf gleicher Höhe 
montiert werden. Beide Stecker befinden sich oben. 
EN 81-20: Der unterste Strahl muss weniger als 25 
mm über dem Eingangsbereich liegen.

90°

Draufsicht

 � Ausrichtung der Leisten überprüfen. Der Empfänger 
muss in einem 180° Winkel zum Sender montiert 
werden.

 Wichtig: Sicherstellen, dass die optischen Elemente 
 aufeinander ausgerichtet sind. 
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 � Die Montagelöcher markieren.

 � Doppelseitiges Klebeband (EU) oder Filzstreifen (NA) 
in der Mitte des Lichtvorhangs anbringen (siehe auch 
Abbildung 13). 
Sicherstellen, dass die Türoberfläche dort, wo das 
Klebeband oder der Filzstreifen angebracht werden 
soll, sauber ist.

 � Die Löcher für die Montage an den gekennzeichneten 
Stellen bohren.

 � Die Leiste mit den Schrauben von der Seite in die 
gebohrten Löcher einsetzen.

Für Tx wiederholen:

1.1 – 1.3

2

3

Anschlusskabel

Blauer Stecker
M8, 6-pol

Em
pf

än
ge

r (
R

x)

 � Anschlusskabel (blauer Stecker) an die Empfängerleiste 
anschliessen und das Kabel zum Steuergerät führen.
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Anschlusskabel

Weisser Stecker
M8, 6-pol

Se
nd

er
 (T

x)
 

 � Anschlusskabel (weisser Stecker) und die Senderleiste 
anschliessen und das Kabel zum Steuergerät führen.

 � Sicherstellen, dass der Erfassungsbereich zwischen 
den Leisten nicht durch Türflügel, Kabel usw. 
unterbrochen wird.

 � Die Anschlusskabel mit dem entsprechenden 
Montagematerial, wie z. B. Kabelschutzrohre, Neopren-
Kabelbinder, Kabelführungsdrähte (je nach Art des 
mitgelieferten Montagekits) verlegen. Anschlusskabel, 
die länger als 2 m sind, müssen durch einen Kabelkanal 
geschützt werden. Durch unsachgemäss befestigte 
und verlegte Kabel kann die Lebensdauer des Kabels 
drastisch verkürzt werden.

Das cegard/Smart erfüllt alle Normen hinsichtlich der 
Festigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen 
(EMI). Schutzvorkehrungen vor Störungen sind dennoch 
sinnvoll. Anschlusskabel des cegard/Smart daher nicht 
in der Nähe von Kabeln verlegen, die hohe Spannungen 
und/oder hohe Ströme führen. Zur Vermeidung von EMI-
Problemen sollten die Kabel des cegard/Smart auch 
möglichst weit vom Motor des Türantriebs oder vom 
Motorumrichter (VVVF-Antriebe) entfernt sein.

HINWEIS
 � Bei der Montage der Kabel sicherstellen, dass der 

Biegeradius des Kabels grösser 80 mm ist.
 � Wenn die Kabel nicht ordnungsgemäss befestigt 

und geführt werden, könnte dies ihre Lebensdauer 
drastisch verkürzen. Möglich sind auch 
Beschädigungen durch Schwingen und Scheuern 
im Aufzugsschacht! Kabelführungsanweisungen 
stets genau beachten. Diese sind der Montage- und 
Bedienungsanleitung des zugehörigen Montagekits 
zu entnehmen.

 � Es ist sehr wichtig, auf eine ordnungsgemässe 
Montage der Kabel zu achten, um sicherzustellen, 
dass der Lichtvorhang maximale Zuverlässigkeit und 
Lebensdauer erreicht. 

6.9 Montage gemäss den Normen
Montage gemäss den Normen
Um der internationalen Norm EN 81-20 und der 
nordamerikanischen Norm ASME A17.1/CSA B44 zu 
entsprechen, muss der cegard/Smart Lichtvorhang so 
installiert werden, dass der unterste Strahl (unteres Ende) 
weniger als 25 mm über dem Boden positioniert ist.

<
 2

5 
m

m

20
 m

m

Unterster Strahl / Element

Eingangsebene
(Kabinenboden)

Tx Rx

Abb 15: Montagehöhe cegard/Smart Lichtvorhang

Darüber hinaus verlangen EN 81-20 und ASME A17.1/CSA 
B44 auch eine Erfassungsleistung (Auflösung) von 50 mm 
ab 25 mm über dem Boden bis zu einer Höhe von 1‘600 
mm der Türöffnung.

Ein cegard/Smart Lichtvorhang, der so montiert ist, dass 
sich der unterste Strahl auf einer Höhe von 25 mm befindet, 
bietet eine Auflösung von ≤50 mm bis zu einer Höhe von 
1‘806 mm (siehe Kapitel 7).

6.10 Elektrischer Anschluss

Se
nd

er
 (T

x)

Em
pf

än
ge

r (
R

x)

cegard/Smart 
Steuergerät

Verlängerungs-
kabel

Verlängerungs-
kabel

M8, 6-pol
blau

M8, 6-pol
weiss

Abb 16: Overview cegard/Smart light curtain connection

Wichtig:
 � Die cegard/Smart Lichtvorhangleisten müssen an ein 

cegard/Smart Steuergerät angeschlossen werden.
 � Nicht angeschlossene (nicht verwendete) Kabel 

müssen getrennt und isoliert werden.
 � Die maximale Kabellänge, die nicht überschritten 

werden soll, ist in Kapitel 6.19 angegeben.
 � Die Anschlusskabel sollten nicht in der Nähe von 

Kabeln verlegt werden, die hohe Spannungen und/
oder Ströme führen.

 � Die Anschlusskabel sollten nicht in der Nähe des 
Türmotors und/oder Türantriebs verlegt werden.
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6.11 Ausgang
Alle Daten der cegard/Smart Lichtvorhangleisten 
(einschliesslich des Status des Schutzfelds) werden über 
eine RS485 Schnittstelle an das cegard/Smart Steuergerät 
übertragen. 

6.12 Inbetriebnahme
Siehe Kapitel 5.9 

6.13 LED-Anzeigen (siehe Kapitel 7.2)

- Senderleiste (Tx)

• Stromversorgung (LED-Anzeige 1)

Rote LED Sensorstatus

� Stromversorgung OK

� Keine Stromversorgung oder Leiste ist 
defekt (siehe Kapitel 6.14)

 
Empfängerleiste (Rx)

• Stromversorgung (LED-Anzeige 1)

Rote LED Sensorstatus

� Stromversorgung OK

� Keine Stromversorgung oder Leiste ist 
defekt (siehe Kapitel 6.14)

• Status - Ausgang (LED-Anzeige 2)

Rote LED Sensorstatus

� Überwachungsfeld unterbrochen / 
Objekt erkannt

� Überwachungsfeld frei / kein Objekt 
erkannt

� = LED ein � = LED aus
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6.14 Fehlerbehebung
Sender (Tx) 
LED-Anzeige 1 - 
Stromversorgung

Empfänger (Rx) 
LED-Anzeige 1 - 
Stromversorgung

Empfänger (Rx) 
LED-Anzeige 2 
Status - Ausgang Massnahmen

AUS AUS AUS  � Elektrische Anschlüsse überprüfen.
 � Stromversorgung der Türsteuerung prüfen.
 � System neu starten.

AUS Rot EIN Rot EIN  � Die Stromversorgung und den Anschluss des Sender-
(Tx)-Kabels (weisser M8 Stecker) prüfen.

Rot EIN AUS AUS  � Die Stromversorgung und den Anschluss des Empfänger-
(Rx)-Kabels (blauer M8 Stecker) prüfen.

Rot EIN Rot EIN AUS  � Kein Objekt erkannt.
 � Normaler Betrieb (keine Aktion erforderlich).

Rot EIN Rot EIN Rot EIN  � Normaler Betrieb, Objekt erkannt.
 � Ausrichtung überprüfen oder Objekt entfernen.
 � Frontscheiben auf Sauberkeit prüfen.
 � Stromversorgung prüfen.
 � Anschlüsse prüfen.

Rot EIN Rot EIN/ AUS 
sporadisches 
Blinken

 � Sicherstellen, dass der Erfassungsbereich frei von 
Unterbrechungen ist.

 � Frontscheiben reinigen. 
 � Bei der Montage sicherstellen, dass Kabel und Leisten 

von Quellen elektromagnetischer Störungen (EMI) 
entfernt sind.

 � Sicherstellen, dass sich keine anderen Infrarot-
Lichtquellen oder Umgebungslichtquellen in der Nähe 
des Empfängers befinden oder auf diesen gerichtet sind, 
z. B. eine Sicherheitskamera.

 � Sicherstellen, dass Sender und Empfänger korrekt 
ausgerichtet sind und beim Schliessen der Tür 
ausgerichtet bleiben, (z. B., dass durch Vibrationen die 
Leisten nicht verstellt werden).

 � USP Spannung messen.
 � System neu starten.

Die Position der LED-Anzeige des Senders und des Empfängers ist in Kapitel 7.2 beschrieben

Wichtig: 
Besteht das Problem weiterhin, muss der lokale CEDES-Vertreter kontaktiert werden. Aktuelle Kontaktdaten befinden
sich unter www.cedes.com.

6.15 Wartung und Austausch
Obwohl der cegard/Smart Lichtvorhang nicht regelmässig gewartet werden muss, wird eine regelmässige 
Funktionsprüfung dringend empfohlen:
 ` Sicherstellen, dass die optischen Fenster schmutz- und staubfrei sind. Bei Bedarf die Vorderseite mit einem weichen 

Tuch reinigen. 
 ` Sicherstellen, dass die Leisten sicher befestigt sind.
 ` Montageposition, Kabelführung und Anschluss des Sensors überprüfen.
 ` Das Erfassungsverhalten des cegard/Smart Lichtvorhangs gemäss den Anforderungen der örtlichen Vorschriften (für 

EN 81-20 oder ASME A17.1/CSA B44, je nachdem, was für Ihre Anwendung gilt, siehe Kapitel 6.9) prüfen.

HINWEIS
Schäden am optischen Fenster

 � Den Sensor niemals mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln, abrasiven Reinigungstüchern oder Hochdruckwasser 
reinigen.

 � Die optischen Fenster beim Reinigen nicht verkratzen.



cegard/Smart Deutsch

38  © CEDES | V 1.0

6.16 Entsorgung
Ein System cegard/Smart oder Komponenten eines Systems 
cegard/Smart sollten nur ausgetauscht werden, wenn eine 
ähnliche Schutzvorrichtung installiert wird. Die Entsorgung 
muss gemäss den neuesten Recyclingtechnologien unter 
Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften und Gesetze 
erfolgen. Bei der Konstruktion und Herstellung des Sensors 
werden keine schädlichen Materialien verwendet. Die 
Elektronikkomponenten können Spuren von Gefahrstoffen 
enthalten, jedoch nicht in schädlichen Mengen.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE):
Am Ende der Lebensdauer sollte diese Anlage separat von 
unsortiertem Hausmüll gesammelt werden.

6.17 Produktetikette
Jedem cegard/Smart Lichtvorhang ist mit einem 
Produktetikett gekennzeichnet. Das Etikett ist auf der Seite 
des Profils an jedem Sender und Empfänger angebracht.

Das Etikett enthält Informationen gemäss der 
untenstehenden Tabelle:

1xx xxx Artikelnummer bestehend aus 6 Ziffern 
mit Leerstelle nach der dritten Ziffer

cegard/Smart 
Tx-2000-39

Beschreibung der cegard/Smart 
Leiste (gemäss “Beschreibung des 
Produkttyps” in Kapitel 6.18). 2000 
bezieht sich auf die Länge der Leiste 
in mm

Losnummer Die Losnummer besteht aus den 
folgenden Feldern: Herstellungsdatum 
(230127), Fertigungsauftragsnummer 
(12345678), Personalnummer des 
für die Endprüfung zuständigen 
Mitarbeiters (01234) und 
Inkrementalzähler (000018).

HW / SW Index Aufsteigende Ziffern mit folgender 
Bedeutung: 
1.xx: Wichtige Änderungen, wie z. B. 
zusätzliche Funktionen 
x.0x: Fehlerkorrektur, Fehlerbehebung, 
Neukompilierung, keine zusätzlichen 
Funktionen
x.x0:“Kosmetische” Aktualisierung, 
kein funktioneller Einfluss

2D Bar code Artikel- und Losnummer

6.18 Beschreibung des Produkttyps
Produktlinie cegard/Smart

a Typ Tx/Rx - Leistenpaar inkl. 
Kabel (exkl. cegard/Smart 
Steuereinheit)
«Rx» - nur Empfänger
«Tx» - nur Sender

-

b Leistenlänge «2000» - 2'000 mm Länge

-

c Anz. Elemente «39» - 39 Elemente

Produktlinie a b c Beschreibung
cegard/Smart Tx/Rx 2000 39 System

(Rx und Tx)

Beispiel:
cegard/Smart Tx/Rx-2000-39

6.19 Technische Daten
Optisch
Reichweite   0 ... 3 m

Anzahl Elemente  39

max. Anzahl Strahlen 115 

Max. Fremdlicht  100’000 Lux

Wellenlänge  Infrarot, 940 nm
 
Mechanisch
Abmessungen (B × H × L) 11.5 × 16 × 2’000 mm

Überwachungshöhe 1’806 mm

Gehäusematerial  Aluminium,  
  pulverbeschichtet, schwarz

Gewicht 
- Leistenpaar  840 g 
- Kabelpaar  250 g

Schutzklasse  IP65

Temperaturbereich 
- Betrieb  -20 °C ... +60 °C 
- Lagerung  -40 °C ... +70 °C
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Elektrisch
Versorgungsspannung USP  10 ... 30 VDC

Max. Stromaufnahme  100 mA 
bei 24 VDC (Leistenpaar)

Ausgang   RS485

Terminierung RS485  120 Ω (intern)

Baudrate   230’400 bit pro Sekunde

Max. Reaktionszeit    120 ms

Max. Abfallzeit   360 ms

Typ. Aufstartzeit   < 300 ms

Sender (Tx) LED-Anzeige 
LED-Anzeige 1 Rot ON   USP

Empfänger (Rx) LED-Anzeigen 
LED-Anzeige 1 Rot AN   USP 
LED-Anzeige 2  Rot AN  Objekt erkannt 
LED-Anzeige 2 Rot AUS  Kein Objekt erkannt
 
Siehe Kapitel 7.2 für die Position der Anzeige-LEDs. 
 
Anschlusskabel und elektrische Anschlüsse
Länge - Anschlusskabel 
- Pigtail   400 mm 
- Verlängerungskabel  5 m

Max. Kabellänge  10 m pro Leiste

Anschluss  M8, 6-pol, Ø10 mm

Durchmesser  Ø 4.2 mm

Material  PVC, schwarz

Steckerfarbe   
- Tx  Weiss 
- Rx  Blau

Drähte  AWG26

• braun  USP

• blau  GND (0 V)

• grün  RS485 Kanal 1 A

• grau  RS485 Kanal 2 B

• schwarz  Keine Funktion

• weiss  Keine Funktion

 
Allgemein
EMV-Emission  EN 12015:2021

EMV-Immunität  EN 12016:2013

Vibration  IEC 60068-2-6:2007

Schock  IEC 60068-2-27:2008

Kabelbeständigkeit  IEC 60227-2:2003

RoHS  2011/65/EU

Zertifikate   
- Europa  CE; EN 81-20:2020 
- USA / Kanada  cCSAus; CSA B44.1:19 / ASME A17.5-2019
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7. Dimensions / Abmessungen

7.1 cegard/Smart - control unit; cegard/Smart - Steuergerät
All dimensions in mm (alle Abmessungen in mm)
Proportions not to scale (Grössenverhältnisse nicht massstabsgetreu)
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Control unit with one antenna: Version for Europe
Steuereinheit mit einer Antenne: Version für Europa

Control unit with two antennas: Version for North America 
Steuereinheit mit zwei Antennen: Version für Nord-Amerika
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7.2 cegard/Smart - light curtain, cegard/Smart - Lichtvorhang
All dimensions in mm (alle Abmessungen in mm)
Proportions not to scale (Grössenverhältnisse nicht massstabsgetreu)
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39 20 1,806 2,000 50 7 1,995 Tx: 1,828 
Rx: 1,828

Tx: n/a
Rx: 1,777

Table 3: Dimensions / Abmessungen

Detailed view / Detailansicht:

11.5

16

Ø 5

Ø 5
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